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Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu za¥izeni distribuéni
soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjadieni vydava spoleénost E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen
ECZR) jednajici jako zastupce spole¢nosti E.ON Distribuce, a.s. (dale jen
ECD).

ECZR byla pfedloZena zadost o vyjadieni ke stavbe a ¢innosti v ochranném
pasmu (dale jen OP):

Podzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN

Jedna se o akci: ,,Parkovaci mista a chodnik na ul. Tyr§ova v Novém
Mésté na Moraveé®. K zasahiim do OP dochazi v misté stavby, katastralni
tizemi, parc. &.: KU Nové Mésto na Morave (706418), zadatelem
vyznacené zajmové Gzemi.

Sidlo spolefnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6
Ceské Budéjovice 7

370 01 Ceské Budéjovice
Spolecnost je zapsdna

v Obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem
v Ceskych Budé&jovicich,
oddil C., vlozka 15066
IC: 25733591

DIC: 25733591
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ECZR jako zastupce ECD souhlasi s provedenim vy$e uvedené akce v OP
zafizeni distribuéni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

Pied zahajenim stavby je nutné provést vySkovou pielozku podzemniho
kabelového vedeni NN (kabelové vedeni NN v soubéhu s chodnikem
mezi 190 m — 225 m a kabelové vedeni NN v misté kiiZeni s parkovacim
mistem 90 m, kde budou jeité dopInény chranicky). PfeloZeni bude
provedeno dle podminek zak. ¢. 458/2000 Sb., §47 nakladem
vyvolavatele. V dostate¢ném predstihu (min. 8 mésicu pied realizaci)
prosime o podani vlastni Zadost o provedeni preloZzky.

V OP kabelového vedeni VN bude zachoviana stavajici niveleta terénu.

V dotéené oblasti provede E.ON Distribuce vyménu olejovych kabeli
NN.

Déle nutno dodrZet nasledujici:

1) V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou

pfi realizaci udéleného souhlasu piimétené dodrzeny podminky dle § 46

odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze

v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provezu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Einnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly pfistup k t€émto zafizenim.

2) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujictho se
v zdjmovém Uzemi do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zpisobem ptimo v terénu. Jedna se
zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykoptli a podobné tak, aby pracujici
na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovéni.

3) Objednani pfesného vyty€eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu
a to nejméné 14 dnu pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V ptipadé€, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpetné
urit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
provést v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu na uréenych mistech
podle pokynt zaméstnancti ECZR pro jednozna¢né stanoveni jeho
polohy. Vytyéeni kabeld VN, NN zajisti Libor Zeleny, tel.: 54514-
3692, email: libor.zeleny@eon.cz.

4) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné
klasickym rué¢nim nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismu
s nejvy$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

5) Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynii
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpe&eni naseho zatizeni

si vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

VyfeSeni zptsobu provedeni soub&hti a kiiZzeni vy$e zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.

Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole k¥iZzovatek a soubéht

pied zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montdZniho
nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vznikl¢ na zafizeni odstratiovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat piislusnym
norméam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

Po dokonceni stavby a ¢innosti pfipomindme, Ze v OP zafizeni je dale

zakéazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

V projektové dokumentaci a pfi stavb& budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadfeni o existenci zafizeni distribuéni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti.

Veskerd stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho
vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s prislu$nou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera
stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP pfisluiného rozvodného
zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP
nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pted jejim zahajenim
konzultovéna s Gtvarem Sprava sité¢ VVN,

Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude
konzultovana s tvarem Sprava pfenosti dat a radiové sité.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou
pfibliZit k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendarnich
dnii pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejpozdéji do 10. dne pfedchoziho mésice.

3/4



16194261

Kontakty spravea zafizeni:
VN-+NN Regionalni sprava, Jiti Oligar, tel.: 54514-
5747, email: jiri.olisar@eon.cz

V pripadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich pFedpisii, nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem =

E.ON Cesk4 republika, s.r.o. : o
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